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istn. sie¢ kablowa nn

proj. ztacze ZxXXXxXXxX z pomiarem

wg odrebnego opracowania

przedtuzenie kabli nn i wplecenie ztacza

proj. szafka oswietlenia SO-1

zasilanie z proj. ztgcza
2xxxxxxx - YKY5x16-1/5m
schemat szafki na rys. nr E5

Przecigc kabel z Etapu 1 i zmufowac z kablem do SO1,

drugi kabel z Etapu 1wprowadzic do latarni 1A2
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Legenda
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proj. |. kablowa

proj. latarnia o$w. drogowego, A-typ latarni
(oznaczenie literowe: n- nr obwodu, z- nr oprawy)
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proj. szafka SO

istniejace elementy sieci kol.czarny

projektowane elementy sieci kol. czerwony

proj. mufa przelotowa na kablu

elementy sieci do rozbiérki lub przestawienia

podziat sieci

uziom

N~

35

Uwagal! Nieoznaczone kable sieci osw. wykona¢ jako YAKY 5x25 mm?

dt. trasowaw [m ]

Ochrona od porazen :
- SAMOCZYNNE WY LACZENIE ZASILANIA
Uktad sieci osw. : TN-S

Oznaczenia stupow :

A - stup o wys. 7Tm

B - stup o wys. 5,5m

Typ stupdw, wysiegnikdw i opraw podano w PT
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ul. Natkowskiej 1
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duetjsz@op.p!

TEMAT: Rozbudowa drég gminnych w miejscowosci
Karczemki gm. Szemud

NAZWA Schemat sieci o$w. zasilanych z SO-1 obw 113
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